MAPA DE DIVULGACAO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE VALONGO

1° Trimestre de 2026

01 de janciro a 31 de margo

Em cumprimento do Decreta-Lel n.” 69/2023, de 21 de Agosts, a Aguas de Valongo procedeu 3 verificag3o da qualidade da dgua da rede publica, atravds de andlises periddicas. segunde o Programa de Controlo da Qualldade da Agua (PCQA)

Parimetro (unidades)

‘aprovada pela autoridade competente. a Entidade Reguladora dos Servios de Aguas & Residuos (ERSAR)

ises
superiores VP

% Cumprimento do

Valores obtidos ises (PCQA)

——

BE
WATER

Responsavel da Qualidade da Agua: Elisabete Moura

29/05/2026

P} e
[Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 57 AGUAS DE VALONGO
Escherichia coli (N/100 ml) 0 o 0 0 100% 57 57 100%

Desinfetante residual (mg/l) 0.21 0.80 — 57 57 100%
Aluminio (pg/1 Al) 200 50 295 0 100% 10 0 100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 10 10 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 10 10 100%
[Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 164 1400 0 100% 10 10 100%
Cor (mg/| PtCo) 20 <3.0 <30 ] 100% 10 10 100%
[Enterococos intestinais (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 10 10 100%
Manganés (ug/l Mn) 50 50 7.6 0 100% 10 10 100%
[Numero de colonias a 22 °C (N/ml) Sem aleragho anormal 0 8 — 10 10 100%
pH(“ﬂidadEspH) 26,5e<9,5 6.6 83 o 100% 10 10 100%
Sabor a 25°C (Fator de diluicéio) 3 <1 <1 0 100% 10 10 100% ( \

[Turvagéo (NTU) 4 1,0 <10 [ 100% 10 10 100%

1,2 - dicloroetano (pg/l) 30 <0.750 <0.750 - 1 1 % de Analises Conformes
[Aménio (mg/l NH,) 050 <005 0,05 0 100% 1 1 100%

antiménio (gl sb) ~ i 02 05 - i . 100,0 8,9 99,8 99,9 99,7
arsénio (pg/l As) 10 20 - 1 1
Benzeno (ug/l) 1.0 <0.20 - 1 1
[Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 <0,0030 ] 100% 1 1 100%

|Boro (mg/1 B) @ 15 0,009 - 1 1
Bromatos (pg/l Bro;) ¥ 10 <20 B 1 3
Cadmio (pg/| cdy ™ 50 @05 N 1 1
Bisfenol A 25 <0.050 0 100% 1 1 100%

Calcio (mg/l Ca) 225 — 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg/l C) Sen ateragso anormal <30 — 1 1 100%
[Chumbo (ug/l Pb) 10 054 0 100% 1 1 100%
Cianetos (pg/| CN) 50 <5 <5 - 1 1
Cloratos (mg/l Cl0;) 0.25 <0.08 <0.08 ] 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/ )™ 250 13 13 - 1 1
Cloritos (mg/I C10,) 025 0,02 <002 0 100% 1 1 100%
Cobre [rl\gll Cu) 20 0023 0,023 0 100% 1 1 100% 2021 2022 2023 2024 2025
Crémia (ug/l Cr) 50 12 1.2 [ 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/ Caco, 76.0 760 = T T 100% \ )
Ferro (pg/l Fe) 200 <5.0 <5.0 [) 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/l F) 15 <0.120 <0.120 - 1 1 -
|Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos - HPA (pg/1) 010 <0,0200 <0,0200 o 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (pg/l) <0,0200 <0.0200 — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/l) <0,0200 <0,0200 — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/l) 20,0200 20,0200 — 1 1 100% N
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) <0,0200 <0,0200 — 1 1 100% ToTrimestre Al (acumulade)
Magnésio (mg/l Mg) 48 4.8 — 1 1 100% _ _
p Previstas no Previstas no
Mercirio (yg/l Hg) 10 <010 0.10 - 1 i Realizadas Realizadas
licido Haloacético Totais (pg/l): 0.0 2.7 127 ] 100% 1 1 100% PCOA PCOA
Acido monocloroacético (ug/l) <10 ET) — 1 1 100% 310 310 310 310
Acido dicloroacética (pg/l) 5.89 589 — 1 1 100% 100 100
Acido tricloroacético (pg/l) 6,17 6,17 — 1 1 100%
Acido monobromoacético (pg/l) <10 <1.0 — 1 1 100% 1 1
Acido dibromoacético (ug/l) 0.67 0,67 — 1 1 100% 9,7 09,7
el eI = =2 2 . i . . i % N30 inclui contabilizacio de pard
Nitratos (mg/l NO,) @ 50 a5 35 - 1 1 - = PArAMETIDS Consenativos.
Nitritos (mg/l NO) 0,50 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100% Yy
Potassio (mg/l K) Sem akeragho ancrmal <25 <25 - 1 1 100%
(pg/l Se)™ 20 <0.5 <05 - 1 1
sédio (mg/l Na)® 200 9.2 9.2 - 1 1
Jsulfatos (mg/1 50, 250 25 25 B 1 7
[Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/l) ™ 10 <0.20 - 1 1
Tetracloroeteno (pg/l) ' <0.20 - 1 1 S \
Tiiorostens (g™ : ; : Os resultados analiticos apresentados
[Trihalometanos - total (pg/l): 100 28.4 0 100% 1 1 100% . . , . . , re
Cloroférmio g/ - i : ) evidenciam que a agua distribuida pela Aguas de
Bromoférmio (pg/l)y 0.48 - 1 1 100% | , .
Bromodicioramstana (ig/1 - [ i o0 Valongo na generalidade estd em conformidade
Dibromoclorometano (ug/ly 4,04 - 1 1 100% . K
pesticidss - tots! (g7 ;. - [ : com os requisitos legais, pelo que a mesma pode
AMPA (pg/l) 0.10 <0030 - 1 1
Bentazona (1) © - : : ser consumida com seguranca.
i ilazina (ug/1) ® 010 <0,030 - 1 1 )
Dimetenamida-P_ “ 010 <0030 - 1 1
Glifosato 010 <0,030 - 1 1
Imidaclorpride (pg/l) * 0.10 <0,030 - 1 1
MESEPHO51 (pg/l) @ 010 <0,030 - 1 1
MCPA (pg/l) ¥ 0,10 0,030 N 1 T
Metalaxil (pg/l) @ 010 <0030 - 1 1
Metolacloro (pg/l) * 0.10 <0030 - 1 1 e
Tebuconazol (pg/l) % 010 <0030 - 1 1 E /
Ter (pg/h) ™ 0.10 <0030 B 1 1 3 /

laifa Total (Bq/L) 0100wl ge <0.04 - 1 1 ]

II)ME Indicativa (msv) ®' 0,10 0,10 N 1 T % ERSAR
INOTA 1: Zonas de abastecimento - Valongo 8
INOTA 2: Par: lisado pela antidad: ‘a em alta - Aguas do Douro a Paiva, S.A, E 2025
Definigaes: o SELO DE
Controlo de Rotina: Fornece as informagdes sobre a qualidade organolética e da dgua destinadk Mane, bem ¢ome sabre a eficicia dos tentes, g2 5 3 QUALIDADE
tendo em vista determinar a conformidade da dgua com os valores paramétricos estabelecidos no Decreto-Lel i° 69/2023, de 21 de Agosto:

Controlo de Inspegao: & 5 verificar dos valores tabelecidos no Detreto-Lel i 69/2023, de 21 de Agosto:
el c Para lagit ans quais N30 ha alteragbes desfavoraveis entre 0 PONLD de entrega em alta & as torneiras dos consumidores, estando. neste (aso, a EG em baixa dispensada de efetuar
Jo seu controlo analitico.
& relativa 540 das situagées de i dos VP (causas e medid. retivas) a0 parecer da Autoridade de Saude: Durante o pariodo em andlise, registou-se 1
mas de qualidade fixadas na legislagso, confy indicado, nio se tendo confirmado o mesmo, na posterior analise de verificagio®,
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